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BASSIN D'ORAGE SUD À CRÉER :
- Surface imperméabilisée reprise : ≈27 440 m² avec C=0.577
- Débit de fuite maximal : 8.2 l/s (3,0 l/s/ha),
- Volume centennal théorique à atteindre : 1 152 m³,
- Cote minimale des digues : 127.45 NGF,
- Cote du radier de l'ouvrage de fuite : 125.50 NGF,
- Cote des plus hautes eaux : 127.30 NGF,
- Volume de stockage à cette cote : 1 153 m³.
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BASSIN D'ORAGE NORD À CRÉER :
- Surface imperméabilisée reprise : ≈17 590 m² avec C=0.497
- Débit de fuite maximal : 5.3 l/s (3,0 l/s/ha),
- Volume centennal théorique à atteindre : 695 m³,
- Cote minimale des digues : 125.40 NGF,
- Cote du radier de l'ouvrage de fuite : 123.80 NGF,
- Cote des plus hautes eaux : 125.20 NGF,
- Volume de stockage à cette cote : 708 m³.
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